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KRN L 1456

Protokol o zkouskach ¢. 322/21/PV

Zikaznik:
ICO: 25974220 Lesy - voda s.r.o.
DIC: CZ25974220 Namésti ¢p. 36
Smlouva o dilo ¢.23/2002/Lab. Pilnikov
542 42
Cislo vzorku: 238 Material: pitna voda
Misto odbéru: Pilnikov,Namésti ép.36,0U,umyvadlo,konec chodby vpravo
Datum a ¢as odbéru: 22.2.2021 8:15 Typ odbéru: bodovy
Datum piijmu: 22.2.2021 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkouSek od - do:  23.2.2021 - 15.3.2021 Odebrano dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: Uplny vyhl.252/2004Sb.

Terénni méieni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota °C 9,0 N
Chlor volny mg/1 0,21 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30 MH \'%
Chlor celkovy aktivni mg/l 0,22 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A
Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Pach pFijatelny  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A piijatelny v
Chut’ prijatelnda  SOP CH 24 (CSN EN 1622) A pfijatelna v
Reakce vody (pH) 7.9 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 65-95 MH 0,2 V
Konduktivita mS/m 48,4 SOP CH11 (CSN EN 27888) A 1250 MH 5% V
CHSK Mn mg/1 <0,50 SOP CH10 (CSN EN ISO 8467) A 3,0 MH A%
Chloridy mg/1 16,3 SOP CHS8 (CSN ISO 9297) A 100,0 MH 7% V
Sirany mg/l 36,3 SOP CH16 (CSN 757477) A 250,0 MH 10% V
Dusitany mg/l <0,010 SOP CH6 (CSN EN 26777) A 0,500 NMH \%
Dusi¢nany mg/1 19,52 SOP CH5 A 50,00 NMH 15% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN ISO 7150-1) A 0,500 MH \"
Fluoridy mg/l <0,20 SOP CH38 (TNV 757431) A 1,50 NMH A%
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 0,20 MH A%
Mangan mg/l <0,020 SOP CHI12 (CSN ISO 6333) A 0,050 MH v
Hlinik mg/l <0,02 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 0,20 MH A%
Vapnik mg/1 59,1 SOP CH18 (CSN ISO 6058) A min30 MH 10% V
Hot¢ik mg/l 27,8 SOP CHI17 (CSN ISO 6059) A min10 MH 15% V
Vapnik a hot¢ik mmol/l 2,62 SOP CH17 (CSN ISO 6059) A 15%
Barva mgPt/1 <5,0 SOP CH22 (CSN ENISO 7887) A 20 MH A%
Absorbance (254 nm) <0,010 SOP CH1 (CSN 757360) A
Zakal ZFn <0,50 SOP CH39 (CSN ENISO 7027-1) A 5,00 MH \%
Bromi¢nany ug/l <1,5 subdodavka SA 10,0 NMH A%
Chloritany ng/l <20 subdodavka SA 200 NMH v
Chlore¢nany ng/l 30 subdodavka SA 200 NMH v
CN celk. mg/l <0,001 subdodavka SA 0,050 NMH \Y
Na mg/l 34 subdodavka SA 2000 MH 20% V
Ni . hg/l <1,00 subdodavka SA 20,0 NMH v
Pb ng/l <0,5 subdodavka SA 10,0 NMH A%
As ng/l 3,2 subdod4vka SA 10,0 NMH 20% V
Cu pg/l 2,7 subdoddvka SA  1000,0 NMH 20% V
Se pg/l <0,5 subdodévka SA 10,0 NMH v
A%

Hg pg/l 0,04 subdod4vka SA 1,00 NMH 20%
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Fyzikalni a chemické
ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Cd pg/l <0,05 subdodévka SA 500 NMH v
Cr pg/l <1,00 subdodéavka SA 500 NMH A%
Sb ng/l <1,00 subdodavka SA 50 NMH v
B ug/l 6,9 subdodévka SA 1000 NMH 20% V
vinylCl png/l <0,20 subdodévka SA 0,50 NMH A"
DCM png/l <0,10 subdodévka SA
c-1,2-DCE ng/l <0,10 subdodavka SA
t-1,2-DCE pg/l <0,10 subdodévka SA
TCM ng/l 0,15 subdodévka SA 30,00 NMH 20% V
1,2-DCEt ng/l <0,10 subdodévka SA 3,00 NMH v
TTCM png/l <0,10 subdodévka SA
TCE ng/l <0,10 subdodévka SA 10,00 NMH \
Benzen ug/l <0,10 subdodévka SA 1,0  NMH \Y
Toluen ng/l <0,05 subdodavka SA
Xyleny ng/l <0,05 subdoddvka SA
EtB png/l <0,05 subdodévka SA
Styren ng/l <0,10 subdodavka SA
TTCE pg/l <0,10 subdod4vka SA 10,00 NMH v
CB pg/l <0,10 subdodévka SA
DCB pg/l <0,10 subdodavka SA
NTOL - subdodavka SA
BrDCM png/l 0,19 subdoddvka SA 20%
DBrCM png/l 0,33 subdodévka SA 20%
TBrM pg/l <0,10 subdodévka SA
THM ng/l 0,67 subdodavka SA 100,00 NMH 20% A%
PAU-4 ng/l <1,0 subdoddvka SA 1000 NMH v
Acenaften ng/l <5,0 subdodévka SA
Fluoren ng/l <5,0 subdodavka SA
Fenanthren r o/l 14,0 subdodavka SA 25%
Anthracen ng/l <5,0 subdodavka SA
Fluoranthen ng/l <1,0 subdodévka SA
Pyren ng/l <1,0 subdodavka SA
B(a)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA
Chrysen ng/l <1,0 subdodavka SA
B(b)flu ng/l <1,0 subdodavka SA
B(k)flu ng/l <1,0 subdoddvka SA
B(a)pyren ng/l <1,0 subdodavka SA 10,0 NMH v
Db(ah)anthr ng/l <1,0 subdodévka SA
B(ghi)per ng/l <1,0 subdodavka SA
In(c,d)pyr ng/l <1,0 subdodavka SA

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  Zku$ebni metoda Limit Nejistota  V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 MH 20% V
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 NMH 20% V
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN ISO 7899-2) A 0 NMH 20% V
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 31 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 40 DH bY» 25% V
Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 6 SOP MB4 (CSN EN ISO 6222) A 200 DH b2 25% V
Clostridium Perfringens  KTJ/100ml 0 SOP MBS (vyhl.252/2004Sb.) A 0 MH 20% V
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP B (CSN 757712) A 0 MH 25% V
MO-Pocet organismii jedinci/ml 0 SOP B (CSN 757712) A 50 MH 25% V
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (€SN 757713) A 5 MH \Y%

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd ¢.252/2004Sb. ve znéni pozd.piedpisi.
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